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Planta Baixa - Climatizagao
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Legenda - Térreo
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Lista de materiais - Térreo

Condensadora VRF eco 47800 BTU/h

Climatizagao

Legenda de condutos - Térreo

Equipamentos Ar condicionado

Climatizagéo

Condensadora Split
9000 BTU/h
Condensadora VRF eco
47800 BTU/h
Evaporadora Split

9000 BTU/h
Evaporadora Teto/Piso
47800 BTU/h

Condensadora split 9000 BTU/h

2pg

1p¢

2pg

1pg

Legenda das indicagdes - Térreo

Split

47800 BTU/h
Split

VRF eco

Condensadoras Split - Condensadora 9000 BTU/h
Evaporadora Teto - Evaporadora 47800 BTU/h
Evaporadoras Split - Evaporadora 9000 BTU/h
VRF eco - Condensadora 47800 BTU/h

PVC rigido soldavel

Joelho 90° soldavel
20 mm
Tubos
20 mm

4 pg

4.67m

Segmento de duto

\
1

Evaporadora split 9000 BTU/h

#10.0 mm?

#2.5 mm?

Tubo Isolante Esponjoso
1/2"

1/4"

3/4"

3/8"

Tubo de cobre flexivel

Evaporadora teto 47800 BTU/h

12"
1/4"
3/4"
3/8"

Cabo PP Tetrapolar Isol.PVC - 0,6/1KV

525m
3.2m

525m
3.2m
525m
3.2m

525m
3.2m
525m
3.2m

M

Detalhe D1
Escala 1:25

NOTA 01:
TODOS OS MATERIAIS APLICADOS NESSA OBRA ORIUNDO DESTE PROJETO DE CLIMATIZAGAO DEVERAO
RESPEITAR TODAS AS NORMAS E ESPECIFICACOES TECNICAS VIGENTES NA AREA DE INSTALACOES AR

CONDICIONADO - NBR 16401-1,2 E 3; PORTARIA N° 3.523/GM, 18/08/1999 MS, NBR 5410, RESOLUCOES RE 9 E 176
DA ANVISA.

NOTA 02:
QUANTO AOS SERVIGOES DEVERAO SER RELIZADOS DENTRO DO PADRAO EXIGIDO PELA LEGISLAGAO
PREZANDO A CORRETA INSTALACAO PARA O BOM FUNCIONAMENTODO SISTEMA DE CLIMATIZAGAO - OS
SERVIGOS DEVERAO REALIZADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM CLIMZATIZAGAO

NOTA 03:
NENHUM DOS CONDUTOS DESTE PROJETO INTERCPTARA VERTICALMENTE ELEMENTOS ESTRUTURAIS. EM
HIPOTESE ALGUMA CONDUTOS ELETRICOS PODERAM INTERCEPTAR PILARES E VIGAS. QUALQUER DUVIDA
DESSA NATUREZA DEVE SER SANADA COM O PROJETISTA ANTES A SUA EXECUGAO.

NOTA 04:
0S EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAGAO PODERAO SER INSTALADOS SIMILARES AO ESPECIFICADO EM PROJETO
PODENDO TER DIFERENCIAGAO DE CONEXOES OU DIAAMETRO DE TUBULAGAO DEPENDENDO DO
MARCA/FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO - ESSAS ALTERAGCOES SAO ADIMITIDAS DESDE QUE ATENDIDA O
POSICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E A CARGA TERMICA CALCULADA SEGUNDO O MEMORIAL DESCRITIVO.

NOTAS

CONFORME CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGO N° 133/C/2021: O CREA-PR PODERA EDITAR E UTILIZAR
0S ARQUIVOS DE ELEMENTOS DO PROJETO SEM ONUS ALGUM PARA O DESENVOLVIMENTO DE OUTROS

PROJETOS.

O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERAGOES DESTE PROJETO DURANTE SUA

EXECUGAO.

ESTE PROJETO FOI BASEADO CONFORME LAY-OUT DOS PROJETOS EXISTENTES DA UNIDADE E DO
LEVANTAMENTO ARQUITETONICO, DE INSTALAGCOES ELETRICAS E DE LOGICA REALIZADA POR ESSA
EMPRESA NA VISTORIA A UNIDADE - CONFORME §1° DO CONTRATO DE PRESTAGCAO DE SERVIGO N°

133/C/2021.
N° Reviséo: Data: Aprovagio:
RO Primeira entrega 07/11/2022
BETONI PERICIAS E PROJETOS DE ENGENHARIA
CNPJ: 42.588.636/0001-46 REGISTRO: 75707
ALLAN BELLAFRONTE BETONI - CREAPR 169189/D
betoni.engenharia@gmail.com
Tel: (41) 99657-3732

Obra:

Unidade Administrativa CREA-PR - Irati
Projetista: ~ ALLAN BELLAFRONTE BETONKiztwiemomasmen i, | Contratante:

LTDA:42588636000146 Dados: 2022.12.20 17:55:54 -0300'

Allan Bellafronte Betoni - CREA/PR 169189D CREA-PR CNPJ 76.639.384/0001-59

Projeto: =
% CLIMATIZACAO
Pavimento:T A Prancha:
erreo
CLI

Conteudo: . L L.

Planta baixa, quantitativos de materiais e detalhes
Endereco- . Conjunto:|Pran. Tot:

Rua XV de Novembro, n.° 237, sala 06 - Irati/PR ! 1 2
Data: : . : éncia: C

ata 07/11/2022 Escala: Indicada Desenho Allan Betoni Conferéncia: Allan Betoni




Furo em alvenaria para passagem de tubulagao frigorigena ﬁ
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Split
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Unidade externa fixada na fachada da unidade

Split
Condensadora 9000 BTU/h
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Legenda de condutos - Térreo

Climatizagédo

Legenda das indicacdes - Térreo

Split Condensadoras Split - Condensadora 9000 BTU/h
Split Evaporadoras Split - Evaporadora 9000 BTU/h

Legenda - Térreo

Condensadora split 9000 BTU/h

|
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c
[

Tubulagéo embutida em alvenaria
270.0

Condensadora 47800 BTU/h

0.0

Térreo

NOTA 01:

TODOS OS MATERIAIS APLICADOS NESSA OBRA ORIUNDO DESTE PROJETO DE CLIMATIZAGAO DEVERAO
RESPEITAR TODAS AS NORMAS E ESPECIFICACOES TECNICAS VIGENTES NA AREA DE INSTALACOES AR
CONDICIONADO - NBR 16401-1,2 E 3; PORTARIA N° 3.523/GM, 18/08/1999 MS, NBR 5410, RESOLUCOES RE 9 E 176

DA ANVISA.

NOTA 02:

QUANTO AOS SERVIGOES DEVERAO SER RELIZADOS DENTRO DO PADRAO EXIGIDO PELA LEGISLAGAO
PREZANDO A CORRETA INSTALACAO PARA O BOM FUNCIONAMENTODO SISTEMA DE CLIMATIZAGAO - OS

SERVIGOS DEVERAO REALIZADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM CLIMZATIZAGAO

NOTA 03:

NENHUM DOS CONDUTOS DESTE PROJETO INTERCPTARA VERTICALMENTE ELEMENTOS ESTRUTURAIS. EM
HIPOTESE ALGUMA CONDUTOS ELETRICOS PODERAM INTERCEPTAR PILARES E VIGAS. QUALQUER DUVIDA

DESSA NATUREZA DEVE SER SANADA COM O PROJETISTA ANTES A SUA EXECUGAO.

NOTA 04:

0S EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAGAO PODERAO SER INSTALADOS SIMILARES AO ESPECIFICADO EM PROJETO
PODENDO TER DIFERENCIAGAO DE CONEXOES OU DIAAMETRO DE TUBULAGAO DEPENDENDO DO
MARCA/FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO - ESSAS ALTERAGCOES SAO ADIMITIDAS DESDE QUE ATENDIDA O

POSICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E A CARGA TERMICA CALCULADA SEGUNDO O MEMORIAL DESCRITIVO.

Legenda das indicagdes - Térreo

47800 BTU/h  Evaporadora Teto - Evaporadora 47800 BTU/h
VRF eco VRF eco - Condensadora 47800 BTU/h
9000 BTU/h  Condensadoras Split - Condensadora 9000 BTU/h

Legenda - Térreo

Condensadora VRF eco 47800 BTU/h

Condensadora split 9000 BTU/h

Legenda de condutos - Térreo

Climatizagéo

Legenda das indicagdes - Térreo

47800 BTU/h  Evaporadora Teto - Evaporadora 47800 BTU/h
VRF eco VRF eco - Condensadora 47800 BTU/h
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47800 BTU/h
Evaporadora 47800 BTU/h
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VRF eco
Condensadora 47800 BTU/h
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Térreo

Condensadora VRF eco 47800 BTU/h

Evaporadora teto 47800 BTU/h

Legenda de condutos - Térreo

Climatizagao

NOTAS

1. CONFORME CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGCO N° 133/C/2021: O CREA-PR PODERA EDITAR E UTILIZAR
0S ARQUIVOS DE ELEMENTOS DO PROJETO SEM ONUS ALGUM PARA O DESENVOLVIMENTO DE OUTROS

PROJETOS.

2. O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERACOES DESTE PROJETO DURANTE SUA

EXECUGAO.

3. ESTE PROJETO FOI BASEADO CONFORME LAY-OUT DOS PROJETOS EXISTENTES DA UNIDADE E DO
LEVANTAMENTO ARQUITETONICO, DE INSTALAGCOES ELETRICAS E DE LOGICA REALIZADA POR ESSA
EMPRESA NA VISTORIA A UNIDADE - CONFORME §1° DO CONTRATO DE PRESTAGCAO DE SERVIGO N°

133/C/2021.
N° Reviséo: Data: Aprovagio:
RO Primeira entrega 07/11/2022

BETONI PERICIAS E PROJETOS DE ENGENHARIA
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betoni.engenharia@gmail.com
Tel: (41) 99657-3732

Obra:

Unidade Administrativa CREA-PR - Irati
Projetista: Contratante:

Allan Bellafronte Betoni - CREA/PR 169189D CREA-PR CNPJ 76.639.384/0001-59
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Detalhes D2, D3 e D4
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Rua XV de Novembro, n.° 237, sala 06 - Irati/PR : 2 2
Data: . . . ] Ancin- T

ata 07/11/2022 Escala: Indicada Desenho Allan Betoni Conferéncia: Allan Betoni
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